
A termine di legge lo studio si riserva la proprietà del progetto con divieto di riproduzione

.....................

CODICE FILE INIZIALE

CODICE FILECODICE INCARICO

CODICE INCARICO INIZIALE

TIPORev. N° EMESSO DAMOTIVAZIONI ILIL APPROVATO DA

esterna

interna

......

Responsabile del procedimento

...... ...... ......

EMESSO 30/01/2020

00............

......

ENTER s.r.l.

viale Dell'Industria, 303

Corridonia (MC)

tel./fax 0733 / 499647

info@entergroup.it

Restituzione grafica

Elaborato

Scala: ---

Impianti elettrici e speciali

Codice elaborato

RELAZIONE FULMINOLOGICA

IE 02

 RIPARAZIONE DANNI SISMA,  RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE
DEL “MUSEO DIEGO DE MINICIS”

nell'ambito della Programmazione Comunitaria POR FESR 2014-2020
D.G.R. 475 del 16/04/2018 - Asse 8 Azione 29.1.1

PROGETTO ESECUTIVO

Localizzazione intervento

VIA M. MARTELLO

Progettista capogruppo

ARCH. MARIO MONTALBODDI

ING. SILVANO BIANCUCCI

Progettazione

ARCH. MARIO MONTALBODDI

viale Dell'Industria, 303

62014 Corridonia (MC)

tel./fax 0733 / 499647

mario@montalboddi.com

mario.montalboddi@archiworldpec.it

COMUNE DI PETRIOLO

PROVINCIA DI MACERATA













Il rischio complessivo Rl = 4,14E-09 è inferiore a quello tollerato RT = lE-05 

6.2 Rischio R3: perdita di patrimonio culturale insostituibile 

6.2.1 Calcolo del rischio R3 
I valori delle componenti ed il valore del rischio R3 sono di seguito indicati. 

Z 1: Struttura 
RB: 2,62E-07 
RV(impianto elettrico): 7,68E-09 
Totale: 2, 70E-07 

Valore totale del rischio R3 per la struttura: 2,70E-07 

6.2.2 Analisi del rischio R3 

Il rischio complessivo R3 = 2,70E-07 è inferiore a quello tollerato RT = lE-04 

7. SCELTA DELLE MISURE DI PROTEZIONE

Poiché il rischio complessivo R 1 = 4, 14E-09 è inferiore a quello tollerato RT = 1 E-05 , non occorre 

adottare alcuna misura di protezione per ridurlo. 

Poiché il rischio complessivo R3 = 2,70E-07 è inferiore a quello tollerato RT = lE-04 , non occorre 
adottare alcuna misura di protezione per ridurlo. 

8. CONCLUSIONI

Rischi che non superano il valore tollerabile: Rl R3 
SECONDO LA NORMA CEI EN 62305-2 LA PROTEZIONE CONTRO IL FULMINE NON E' 
NECESSARIA. 
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