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 RIPARAZIONE DANNI SISMA,  RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE
DEL “MUSEO DIEGO DE MINICIS”

nell'ambito della Programmazione Comunitaria POR FESR 2014-2020
D.G.R. 475 del 16/04/2018 - Asse 8 Azione 29.1.1

PROGETTO ESECUTIVO

Localizzazione intervento

VIA M. MARTELLO

Progettista capogruppo

ARCH. MARIO MONTALBODDI

ING. SILVANO BIANCUCCI

ALTRA

PROPRIETÀ

LIVELLO 1

+ 3,42

ALTRA

PROPRIETÀ

ALTRA

PROPRIETÀ

AREA MULTIMEDIALE

ALTRA

PROPRIETÀ

LIVELLO 0

0,00

4

7

6

5

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

3

2

1

1

4

3

2

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

4

3

2

14

13

12

11

10

9

8

6

5

INGRESSO

+ 0,18

SALA PRINCIPALE

RIAPERTURA FINESTRA

LIVELLO 2

+ 5,94
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Avanquadro

Contatori

Quadro

Generale

Conduttura ascendente

Allarme ottico acustico impianto di segnalazione dei bagni disabili,

con pulsante di reset allarme

Pulsante a tirante per allarme bagno div. abili, con segnale ottico

acustico di tranquillizzazione

Scatole di derivazione da incasso

Aspiratore per bagno o cucina collegato al circuito luce

Quadro elettrico

Predisposizione - Organo di comando a chiave elettronica

Predisposizione - Centrale

Predisposizione - Rivelatore ad infrarossi passivi

Predisposizione - Apparato di allarme acustico autoalimentato

Uscita di sicurezza

Lampada autoalimentata in emergenza da 11W 1.s.e.

Plafoniera a parete

Punto luce a parete per allaccio binario, rappresentato con conduttura

Pulsante ad accesso protetto (con coperchio di vetro, ecc.)

Pulsante luminoso

Interruttore

Presa 2P+T tipo UNEL

Bipresa 2P+T 10/16 A

Pozzetto ispezionabile con picchetto messa a terra

LEGENDA SIMBOLI

Simbolo Descrizione

Tubazione in pvc flessibile serie pesante posta in opera sotto tracciatura

Unità esterna di climatizzazione

Unità interna di climatizzazione
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ARCH. MARIO MONTALBODDI

viale Dell'Industria, 303

62014 Corridonia (MC)

tel./fax 0733 / 499647

mario@montalboddi.com

mario.montalboddi@archiworldpec.it
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